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Нагрузка подключается к любой паре выводов контактора: 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8.
На рисунке нагрузка подключена к паре 7 и 8 

Подключение терморегулятора 
к нагрузке потребляемой мощностью более 16А 
производится через контактор

Контактор ABB

Терморегулятор

Выводы «К сети 230 В» терморегулятора и контактора можно объединять
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Схема подключения нагрузки мощностью более 3,5 кВт 
к промышленному терморегулятору производства завода «ЭргоЛайт»
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